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ВСТУП 
Однією з основних причин неоптимальності 
режимів електроенергетичної системи (ЕЕС) і, 
відповідно, додаткових втрат електроенергії при її 
транспортуванні та розподілі є неоднорідність 
ЕЕС. Неоднорідність ЕЕС призводить також до 
інших негативних явищ: зниження якості електро-
енергії, додаткове завантаження ЛЕП нижчих рів-
нів напруг, а також зниження рівня статичної та 
динамічної стійкості ЕЕС, що в свою чергу змен-
шує пропускну здатність системи в цілому [1, 2]. 
Неоднорідність є конструктивним параметром 
ЕЕС, тому негативно впливає на її режими на про-
тязі всього часу функціонування системи. 
В даній роботі розглядається комплексне 
розв’язання задачі компенсації негативного впли-
ву неоднорідності ЕСС на оптимальність процесів 
передачі та розподілу електроенергії в ній на єди-
них методологічних засадах. Комплексність поля-
гає в одночасному вдосконаленні принципів раці-
ональної побудови (проектування) електричних 
мереж та їх реконструкції, а також створенні сис-
теми автоматичного керування (САК) перетоками 
потужності в ЕЕС з метою їх оптимізації. 
Зниження міри неоднорідності ЕЕС досяга-
ється за рахунок встановлення в ній установок 
повздовжньої компенсації (УПК), реакторів або 
зміни конструкції ЛЕП. Даний шлях вирішення 
проблеми неоднорідності потребує значних капі-
тальних витрат і може бути застосований лише 
тоді, коли міра неоднорідності обумовлена неве-
ликою кількістю елементів ЕЕС, або якщо з тих чи 
інших причин необхідна реконструкція існуючих 
мереж. 
Саме зараз склалася така ситуація, коли по-
стала проблема глобальної реконструкції ЕЕС 
України. За оцінками Національної Енергетичної 
Програми обладнання енергетичної галузі країни 
має високий рівень зношеності або знаходяться в 
стані, непридатному для подальшої експлуатації. 
У відповідності з цим передбачається проведення 
широкомасштабних заходів з реконструкції та 
технічного переозброєння мереж. У відповідності 
з цим особливо актуальними є: 
– розробка принципів раціональної побудови 
схем електричних мереж та їх реконструкції з орі-
єнтацією на усунення причин неоптимальності 
ЕЕС, тобто створення умов самооптимізації їх ре-
жимів, як це відбувається в однорідних системах; 
– розробка та вдосконалення засобів підви-
щення ефективності капітальних вкладень на про-
ведення реконструкції, скерованої на досягнення 
загальносистемного ефекту. 
Для досягнення бажаного ефекту в даному 
напрямку необхідно переглянути стратегію проек-
тування та реконструкції електричних мереж та-
ким чином, щоб кожен крок з реконструкції був 
скерований на досягнення загальносистемного 
ефекту, тобто наближення ЕЕС до однорідного 
стану. У відповідності з цим постає задача визна-
чення показника неоднорідності, який би однозна-
чно характеризував рівень оптимальності ЕЕС в 
цілому (міру наближення до однорідного стану) та 
визначався конструктивними параметрами систе-
ми.  
Щодо іншого напрямку – компенсації впливу 
неоднорідності ЕЕС режимними заходами в про-
цесі експлуатації, то слід відмітити, що з погляду 
на складність ЕЕС як об’єкта керування та на її 
особливості режимного характеру, очевидно, що 
відслідковувати та змінювати оптимальні значення 
параметрів у відповідності з станами ЕЕС можли-
во лише за допомогою САК регулювальними при-
строями (РП). У зв’язку з цим виникають дві зада-
чі: 
– розробка структурної схеми САК з ураху-
ванням умов експлуатації ЕЕС, технічного стану 
РП та їх регулювального ефекту; 
– формування законів оптимального керуван-
ня та координації керувальних впливів локальних 
адаптивних САК з метою досягнення загальносис-
темного ефекту. 
 
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПОКАЗНИК  
НЕОДНОРІДНОСТІ ЕЕС 
У неоднорідній ЕЕС струморозподіл в устале-
ному режимі може бути поданий у вигляді суми 
двох векторів струмів [3]:  
III   е ,                               (1) 
де еI – вектор економічних струмів у вітках, знай-
дений у результаті розрахунку режиму ЕЕС за її 
заступною r-схемою; зрINI    – вектор додаткових 
струмів у вітках, накладення яких на еI  призводить 
до виконання другого закону Кірхгофа; N – друга 
 матриця з’єднань; зрI  – вектор контурних зрівню-
вальних струмів. 
Значення струму eI  відповідає струморозподі-
лу і втратам активної потужності в однорідній ЕЕС. 
Задача оптимізації втрат потужності в ЕЕС полягає 
в зменшенні до нуля струму I . Цей струм можна 
визначити [3]: 
JCCJCJCIII rr  )(  e ,            (2) 
де J  – задаючий струм у вузлах ЕЕС; 
11  YMzC tв – матриця струморозподілу в ЕЕС; 
11  rtвr YMrC – матриця струморозподілу в засту-
пній r-схемі ЕЕС; zв=rв+jxв – матриця опорів віток 
ЕЕС; Mt – транспонована матриця з’єднань віток у 
вузлах; Y, Yr – матриці вузлових провідностей від-
повідно для заступних z-схеми та r- схеми ЕЕС.  
Отже задачу зменшення втрат потужності в ЕЕС 
можна сформулювати як 
0)(  JCCI  r .                       (3) 
Оскільки матриця С є комплексною, а матриця 
Cr – дійсною, то (3) виконується за умови, коли 
rCC  , тобто   
Cp = 0,  Ca = Сr ,                           (4) 
де Ca , Cp – активна і реактивна складові матриці 
струморозподілу С.  
Зауважимо, що перша умова з (4) є необхід-
ною, а друга – достатньою. 
Запишемо матрицю С згідно її визначення [4] і 
позначення як в (2) через активні і реактивні опори 













де  gв, bв – активна та реактивна складові матриці 
провідностей віток; r, x – активна та реактивна 
складові матриці опорів вузлів.  
З останнього виразу слідує, що 
)( rMbxMgC tвtвp   
або  
rMrxrxMgC )( 11 tввtвp
  .              (5) 
Вираз, що знаходиться в дужках в формулі (5), 
позначимо 
tввt MrxrxMγ
11   .                     (6) 
Він є матрицею узагальнених показників неод-
норідності ЕЕС. Як видно, значення  визначається 
співвідношенням реактивних та активних складо-
вих опорів елементів ЕЕС, тобто неоднорідністю її 
параметрів [5]. Розмір даної матриці визначається 
кількістю віток n та кількістю вузлів m ЕЕС. 
З виразу (6) неважко переконатися, що для од-
норідної ЕЕС, коли для всіх віток xі/ri = idem,  = 0. 
Тобто, незалежно від навантаження ЕЕС 0I  і 
додаткові втрати, що викликаються зрівнювальни-
ми струмами, в ЕЕС відсутні. У інших випадках, 
коли xi/ri  idem,   0 і, відповідно, 0I . У цих 
випадках, як відомо [5], з метою компенсації додат-
кових втрат у ЕЕС необхідно в контури вводити 
зрівнювальні е.р.с. Вони можуть бути визначені за 
формулою [6]: 
INZE   взр .                            (7) 
 
ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНІ ПОКАЗНИКИ  
НЕОДНОРІДНОСТІ ЕЕС 
 Проведення оцінки доцільності оптимізацій-
них заходів в ЕЕС та розв’язання проектних задач 
пов’язане з аналізом великої кількості можливих 
варіантів. Вибір найкращого з тих чи інших мірку-
вань має бути однозначним. Оскільки запропонова-
ний показник  є багатомірним, то без додаткових 
умов він не дає однозначної оцінки. Таким чином 
необхідно ввести загальносистемний показник не-
однорідності шляхом приведення матриці  до ви-
гляду числа, оскільки лише в такому випадку за-
безпечується можливість об’єктивної оцінки 
близьких варіантів. Такий прийом використано в 
[6]. 
У відповідності з фізичним змістом матрицю  
можна розглядати як функціональну метричну 
множину {}, яка задовольняє аксіомам матричного 
простору [7]. Кожен рядок даної матриці є набором 
координат n-вимірного вектора-стовпця е.р.с. віток 
у базисі вузлових напруг, визначених на основі за-
ступної r-схеми ЕЕС [6]. Таким чином стовпець 
довжин векторів неоднорідності віток схеми з ура-
хуванням прийнятого базису у відповідності з [7] 








 .           (8) 
Таким чином значення елементів вектора || 
мають фізичний зміст модулів векторів е.р.с. у віт-
ках, які формують зрівнювальні струми в ЕЕС, і 
можуть бути використані як індикатор величини 
впливу параметрів кожної окремої вітки на рівень 
оптимальності системи в цілому. 
Для формування узагальненого показника не-
однорідності з метою забезпечення кількісної оцін-
ки неоднорідності ЕЕС в цілому, розглянемо дві 
складові матриці  (6), як складові функціональної 
метричної множини {} [7]. Метризація множини 
{} дозволяє кількісно визначити величину неодно-
рідності ЕЕС через розбіжність між неоднорідніс-
тю, приведеною до вузлів схеми ЕЕС та неоднорід-
ністю віток, розподіленою по вузлах ЕЕС. Це 
значення може бути визначене через евклідову но-
рму матриці : 
n m
1 1 2
t в в t i, j
i 1 j 1
d ( , ) 
 
    М x r x r M
.     (9) 
Значення d є загальносистемним показником 
неоднорідності ЕЕС. Цей показник дає змогу оці-
нити вплив зміни топології та параметрів системи 
на оптимальність режимів ЕЕС. Діапазон його зна-
чень для конкретної ЕЕС у відповідності з [7] ви-
значається: 
max0  dd  , 
  
Рис.1. Графічне представлення вектора ||  вагових коефіцієнтів впливу віток  
електроенергетичної системи НЕК України 
 
 
Рис.2. Результати ранжування віток електроенергетичної системи НЕК України за мірою впливу  
на неоднорідність системи (20 найбільш впливових віток) 
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Для контролю змін міри однорідності стану 
ЕЕС в процесі оптимізації параметрів системи за 
рахунок введення того чи іншого заходу доцільно 






 * ,                            (10) 
де dб – значення загальносистемного показника 
неоднорідності для базової схеми, тобто до внесен-
ня оптимізаційних змін. 
Для оцінки потенційних можливостей оптимі-
заційних заходів з реконструкції ЕЕС, тобто визна-
чення, наскільки поточний стан системи далекий 
від однорідного, а також для можливості порівнян-
ня електричних систем з різною топологією доціль-
но користуватися відносним показником неоднорі-
дності: 
maxdd   . 
Його значення знаходяться у межах: 
10   . 
Енергосистема має тим більшу неоднорідність, 
чим ближче значення відносного показника неод-




На рис.1, як приклад, подано графічне пред-
ставлення елементів вектора || для схеми 110-750 
кВ електроенергетичної системи НЕК України, з 
якого видно нерівномірність впливу параметрів 
віток на оптимальність схеми ЕЕС.  
За результатами ранжування віток ЕЕС за мі-
рою впливу на неоднорідність системи в цілому 
(рис.2) видно, що найістотніший вплив спостеріга-
ється з боку ліній 518–404, 543–515 та 402–403, 
тобто реконструкція саме цих ліній призведе до 
найбільшого загальносистемного ефекту. 
Зменшення значення d відповідає покращан-
ню стану системи, тобто наближенню її до однорі-
дності. Відносне значення d* показує наскільки 
ефективним є оптимізаційний захід.  
Наприклад, на рис. 3 показана залежність d* 
від відносного індуктивного опору лінії 518–404 
d*=f(xл*). Таку залежність можна використати для 
визначення оптимальних параметрів пристроїв по-
вздовжньої компенсації. Мінімальне значення фун-
кції d*=f(xл*) відповідає оптимальному значенню 
ємнісного опору УПК.  
 
 
Рис.3. Визначення оптимального реактивного опору вітки 
518–404 з метою встановлення УПК 
 Так, для лінії 518–404 оптимізація параметрів 
вимагає компенсації 18% індуктивного опору, тоб-
то встановлення УПК з хс = 4.9 Ом. Впровадження 
такого заходу забезпечить близько 2% зниження 
неоднорідності системи в цілому. Результати аналі-
зу неоднорідності вихідної та оптимізованої схем 
ЕЕС подані у табл. 1. 
Таблиця 1 




















в лінії  
518–404 
624.509 1528 40.871% 
 
КОМПЕНСАЦІЯ НЕОДНОРІДНОСТІ ЕЕС В 
ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
На підставі закономірностей, встановлених 
вище і в [6] розглянемо функціонування САК в 
складі системи оптимального керування нормаль-
ними режимами ЕЕС з еталонною моделлю. Дія 
розглядуваних тут САК трансформаторами зв'яз-
ку, які об’єднують електричні мережі різних на-
пруг в електричну систему, направлена на змен-
шення втрат електроенергії при її транспортуванні 
в ЕЕС шляхом перерозподілу природних потоків 
потужності і примусового наближення їх до пото-
корозподілу в однорідній ЕЕС. Ця задача може 
бути віднесена до класу задач теорії керування 
динамічними системами з квадратичним критерієм 
якості (втрати потужності): 






)()()()()( uLuxHx         (11)  
 в просторі станів системи 
;)();()( 00 xxBuAx  tttdt
dx
         (12) 
),()()( ttt DuCxy                     (13)  
де x(t), u(t), y(t) – відповідно вектори стану, керу-
вання і спостереження;  А, В, С, D, H, L – матриці 
постійних коефіцієнтів; t0, tk – початок і кінець ін-
тервалу часу, на якому мінімізується функція керу-
вання; x0 - початкове значення вектора стану. 





































































де )()()( 1 ttt д SUJ    – вектор струмів у вузлах ЕС; 
)(tдU  – діагональна матриця вузлових напруг; 
)()()( tjtt QPS  – вектор потужностей у вузлах; 
)(tU  – вектор напруг вузлів відносно базисного; 
U – напруга базисного вузла; )(tU – вектор на-
пруг вузлів; )(р tзE  – вектор зрівнювальних е.р.с. в 
контурах; Q(t) – вектор навантажень ДРП; 
ввв jt QPS )( , )(tвI  – вектори потужностей та 
струмів у вітках ЕС, де здійснюються телевиміри. 
В такій постановці задачі керуючими змінними є 
е.р.с., які необхідно ввести у всі замкнені контури 
для реалізації оптимального струморозподілу, та 
потужності ДРП. Зрівнювальні е.р.с. можуть бути 
введені шляхом зміни коефіцієнтів трансформації 
трансформаторів, які входять в контури ЕЕС. 
В 6 показано, що оптимальне значення втрат в 
ЕЕС досягається при відносних значеннях е.р.с., 
які визначаються за формулами: 











JEJE        (14)  
де    tt
pзразр **
, EE  – вектори активних і реактив-
них складових відносних значень зрівнювальних 
е.р.с.;    tt
pa **
, JJ – вектори активних і реактивних 
складових відносних значень струмів у вузлах; 
EE
a ππ р,  – матриці критеріїв подібності. 
Матриці критеріїв подібності визначаються за 
формулами [6]:  
   
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де  
 NrxrxN
11   ккввν  -                  (16) 
матриця системних показників неоднорідності ЕЕС; 
rв, xв – діагональні матриці опорів віток; rк, xк – 
діагональні матриці опорів контурів; M, N – мат-
риці з’єднань віток у вузлах і контурах.  
Співвідношення (14) є розв'язком задачі (11)-
(13), представленим в критеріальній формі (відно-
сних одиницях). Вони є законами оптимального 
керування, в яких коефіцієнти зворотного зв'язку 
за фізичним змістом є критеріями подібності. З 
врахуванням зв'язку між контурними е.р.с. і кое-
фіцієнтами трансформації трансформаторів 5, 6 
(14) можуть бути переписані у вигляді: 








JkJk  )('',1' ,     (17)             
де    tt '',' kk  – вектори дійсних і уявних складо-
вих коефіцієнтів трансформації трансформаторів. 
Серед можливих способів реалізації відповід-
ної САК віддається перевага адаптивному регулю-
ванню з еталонною моделлю. Такий підхід відпо-
відає вимогам до керування нормальними 
режимами ЕЕС, в його рамках можуть застосову-
ватись багато із напрацьованих і використовува-
них на сьогодні в АСДУ алгоритмів і програм. Він 
досить просто реалізується на практиці за допомо-
гою сучасних мікропроцесорних систем. Схема 
такого керування показана на рис. 4. 
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА
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Рис.4. Структурна схема оптимального керування 
 
В даній схемі еталонна модель є частиною си-
стеми керування. На різних етапах впровадження 
САК еталонна модель може виконувати різні фун-
кції. На початковому етапі автоматизації, коли 
необхідно узгоджувати оперативне керування ди-
спетчером з автоматичним, це імітаційна модель , 
з допомогою якої оперативний персонал не тільки 
аналізує, визначає і коригує налагоджувальні па-
раметри САК, але і має можливість "програвати" 
стани ЕЕС і оцінювати наслідки керуючих дій, в 
тому числі автоматичних. На завершальному ета-
пі, коли оптимальне керування нормальними ре-
жимами ЕЕС здійснюється переважно локальними 
САК, еталонна модель стає основним елементом 
самонастройки і самоаналізу САК. 
У другому контурі (адаптації) залежно від міри 
зміни режиму ЕЕС і рішення диспетчера можуть 
виконуватись дії по переналагодженню АКУФ РП 
чи по прямому керуванню параметрами РП. В 
останньому випадку пристрої АКУФ використову-
ються для узгодження каналу телемеханіки і блоку 
автоматичного регулювання (БАР). Команди дис-
петчера по зміні коефіцієнтів трансформації реалі-
зуються шляхом відповідної зміни складових век-
тора коригувальних дій r. В іншому випадку, коли 
оптимальне керування здійснюється автоматично, в 
контурі адаптації по повній інформації про стан 




a ππ i та з них для кожного РП формуються век-
тори Eiπ . В вектор 
E
iπ  включаються тільки визна-
чальні для даного РП критерії подібності. Склад їх 
визначається допустимою похибкою обчислення та 
реалізації оптимальних значень коефіцієнтів транс-
формації. Ще один налагоджувальний параметр – 
зона нечутливості коефіцієнта трансформації ik  
задається після аналізу чутливості критерію опти-
мальності F до зміни коефіцієнтів трансформації за 
методикою, викладеною в [8]. 
На рис. 5 наведені, як приклад, критеріальні 
залежності критерію оптимальності від коефіцієн-
тів трансформації )( ** kfF  . На підставі таких 
залежностей встановлюються зони нечутливості 
коефіцієнтів трансформації ik . Як видно, чисе-
льні значення ik  залежать від величини зони 
нечутливості критерію оптимальності *F  і хара-
























Рис. 5. Критеріальні залежності трансформаторів 
 Координація роботи трансформаторів при оп-
тимальному керуванні здійснюється за критеріаль-
ними залежностями  ** kfF  . Вони відобража-
ють технічні можливості трансформаторів в 
керуванні втратами потужності в ЕЕС та викорис-
товуються для визначення впливу їх на потоки по-
тужності. Для того, щоб розділити трансформатори 
на функціональні групи та визначити роль кожного 
з них в САК потоками потужності, розв’язується 
зворотня задача чутливості. В результаті її 
розв’язання  при заданій зоні нечутливості крите-
рію оптимальності *F  визначаються зони нечут-
ливості ik  коефіцієнтів трансформації. Як видно з 
рис. 5, розміри цих зон  відповідають реальним мо-
жливостям трансформаторів впливати на втрати. 
Відповідно з їх регулювальним ефектом встанов-
люється різна інтенсивність перемикань для транс-
форматорів ЕЕС. За такого порядку роботи системи 
керування введення режиму ЕЕС в область оптима-
льності реалізується мінімально можливою кількіс-
тю керуючих впливів, що в свою чергу забезпечує 
надійність та раціональне спрацювання ресурсу 
регулюючих пристроїв. 
Задача оптимального керування потоками по-
тужності в ЕЕС полягає в тому, щоб підтримувати 
значення F* у встановленій зоні нечутливості F* . 
Для цього при виході з неї здійснюються керуваль-
ні впливи трансформаторами. Наприклад, (див. рис. 
5) другим трансформатором слід зробити три пере-
микання. Для підвищення ефективності керування 
потоками потужності в ЕЕС з метою зменшення 
втрат електроенергії необхідно виявляти реальні 
можливості трансформаторів з РПН, оцінюючи чу-
тливість втрат потужності до змін коефіцієнтів 
трансформації. Для підвищення ефективності вико-
ристання трансформаторів з РПН в ЕЕС при фор-
муванні керуючих впливів необхідно також врахо-
вувати їх технічний стан та залишковий ресурс. 
З врахуванням сказаного в задачі оптимізації 









)()(  , 
де P – сумарні втрати активної потужності в ЕС; 
P(U) – потужність, еквівалентна збиткові спожи-
вачів через неоптимальність якості напруги; P() – 
потужність, еквівалентна збиткові внаслідок недо-
відпуску електроенергії, який викликаний відмова-
ми трансформаторів, зокрема відмовами пристроїв 
РПН; ТiШ  – штрафна функція, що вводиться для 
врахування ресурсу трансформаторів, в тому числі 
перемикань пристроїв РПН; q – кількість трансфо-




1. За допомогою запропонованих загальноси-
стемних показників неоднорідності можна оцінити 
вплив зміни топології ЕЕС, введення нових ліній 
електропередач, УПК та трансформаторів на оп-
тимальність режимів ЕЕС. Ними можна скориста-
тись для проведення цілеспрямованої реконструк-
ції ЕЕС з метою зменшення міри її неоднорідності, 
тобто послідовного усунення першопричини неоп-
тимальності режимів і створення, таким чином 
умов самооптимізації потокорозподілу в електро-
енергетичній системі.  
2. При автоматизації оптимального керування 
потоками потужності та напругою в ЕЕС можливо і 
доцільно застосовувати методи теорії подібності та 
моделювання. На основі них можна розв'язувати 
задачі, характерні для АСДУ, з єдиних методологі-
чних засад на всіх етапах оптимального керування. 
Такий підхід дозволяє побудувати адаптивну САК з 
децентралізацією частини функцій АСДУ практич-
но без порушення принципів централізованого ке-
рування. 
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